
Zabezpieczenie

Oznaczenia aparatów

Opis

FR300 IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_C IDS_S_301_C IDS_S_301_C IDS_S_301_C IDS_S_301_C

WG 1 2 3 4 5 6 7 8 
Istniejący
Wyłącznik

Główny
Istniejący obwód Istniejący obwód Istniejący obwód Istniejący obwód Istniejący obwód Istniejący obwód Istniejący obwód Istniejący obwód

WG 
FR300
3P
100A

6 
IDS_S_301_C
1P
10A

4 
IDS_S_301_C
1P
10A

5 
IDS_S_301_C
1P
10A

7 
IDS_S_301_C
1P
10A

8 
IDS_S_301_C
1P
10A

1 
IDS_S_301_B
1P
16A

2 
IDS_S_301_B
1P
16A

3 
IDS_S_301_B
1P
16A

A B C D E F G H I J K

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz system oddymiania klatki
schodowej

Doposażenie istniejącej tablicy piętrowej TP-2

RYS. ZAMIENNY

E-6

12.2013 r. Józef Daniel 1/2

Nr. rysunku:

Data:

C

B

A

F

E

D

Nr.Utworzone
przez:

Pracownia Architektoniczna TSPLAN ul.
Brodzińskiego 23/18 43-609 Jaworzno



Zabezpieczenie

Oznaczenia aparatów

Opis

IDS_S_301_C IDS_S_301_B IDS_S_303_C IDS_S_301_C IDS_S_301_C

9 Ap. 10 11 12 

Istniejący obwód Istniejący obwód Istniejący obwód
Ośw. ewak. -
piętro, klatka

schodowa

Centrala
oddymiania (kl.

schod.)

9 
IDS_S_301_C
1P
10A

10 
IDS_S_303_C
3P
25A

Ap. nieoznaczony 
IDS_S_301_B
1P
16A

12 
IDS_S_301_C
1P
6A

11
IDS_S_301_C
1P
10A

A B C D E F G H I J K

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz system oddymiania klatki
schodowej

Doposażenie istniejącej tablicy piętrowej TP-2

RYS. ZAMIENNY

E-6

12.2013 r. Józef Daniel 2/2

Nr. rysunku:

Data:

C

B

A

F

E

D

Nr.Utworzone
przez:

Pracownia Architektoniczna TSPLAN ul.
Brodzińskiego 23/18 43-609 Jaworzno


