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PROJEKTOWAŁ PODPIS

mgr inż. PIOTR ROGOZIK
NR UPRAWNIEŃ

NR UPRAWNIEŃ

43-265 KRYRY
LOKALIZACJA

TEMAT

URZĄD GMINY SUSZEC
43-267 SUSZEC; UL. LIPOWA 1DZIAŁKA NR 2083/303; UL. NIERAD 86

INWESTOR

NR RYSUNKU

PODPIS
ITI.272.24.1.2012

SCHEMAT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO
ZESTAWU WODOMIERZOWEGO - S-2

PWmgr inż. JAN GOŹDZIEWICZ 686/85/Lo

-
DATA

10.2012

BRANŻA
SANIT

NR UMOWY

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
PRZY UL. NIERAD 86 W KRYRACH ORAZ PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

 W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

      PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TSPLAN   -   E-MAIL: BIURO@TSPLAN.PL   -   WWW.TSPLAN.PL   -   TEL. 668-847-192

ściana zewnętrzna budynku

do instalacji wewnętrznej bytowej
DN 50 stal ocynk

H 25

INSTALACJA HYDRANTOWA DN 50 STAL OCYNK

OSTATNI HYDRANT

UMYWALKA LUB WC

DN 15

EA

EA

H 25

9 [SZT.] HYDRANT H 25

DN 15 STAL OCYNK

Przejście PE/Stal obudowane osłoną p.poż.
np. obudowa 2x karton gips ogniochronny +
wypełnienie wełną mineralną + rękaw z wełny
mineralnej na rurę wodociągową L=1 [m]
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Istniejący przyłącz
wody Dz 63 PE

PE/ST
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MODUŁ ZABEZPIECZENIA ZAWOREM
ANTYSKAŻENIOWYM INSTALACJI HYDRANTOWEJ
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Armatura
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zasuwa DN 50

filtr skośny DN 50

wodomierz sprzężony DN 50

zawór antyskażeniowy EA DN 50

Nr

5 przejście dz 63 PE/ DN 50 Stal

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

Armatura
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prostka 3Dz DN 50

trójnik kołnierzowy DN 50

zawór antyskażeniowy EA DN 15

Nr

NOWE ELEMENTY

9 zasuwa DN 50
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