
NAZWA RYSUNKU SKALA

STADIUM

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ PODPIS

mgr inż. PIOTR ROGOZIK
NR UPRAWNIEŃ

NR UPRAWNIEŃ

43-265 KRYRY
LOKALIZACJA

TEMAT

URZĄD GMINY SUSZEC
43-267 SUSZEC; UL. LIPOWA 1DZIAŁKA NR 2083/303; UL. NIERAD 86

INWESTOR

NR RYSUNKU

PODPIS
ITI.272.24.1.2012

1:100 S-6

PBmgr inż. JAN GOŹDZIEWICZ 686/85/Lo

-
DATA

10.2012

BRANŻA
SANIT

NR UMOWY

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
PRZY UL. NIERAD 86 W KRYRACH ORAZ PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

 W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ (P.POŻ.) - RZUT PIĘTRA

      PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TSPLAN   -   E-MAIL: BIURO@TSPLAN.PL   -   WWW.TSPLAN.PL   -   TEL. 668-847-192
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42 x 1.5
Q= 2.00 dm³/s

Zabezpieczenie p.poż przepustu
instalacyjnego REI 120
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35 x 1.5
Q= 2.00 dm³/s

42 x 1.5
Q= 2.00 dm³/s

E
A

EA-RV284A

DN15

15 x 1.5
Q= 0.13 dm³/s

42 x 1.5
Q= 2.00 dm³/s

PH4

Zabezpieczenie p.poż przepustu
instalacyjnego REI 120

Pion instalacji hydrantowej

LEGENDA

Źródło wody (istniejąca instalacja
wodociągowa)

EA

EA-RV284A

DN15

Ciśn. dysp.
ZW=334.79 kPa

Q ZW=2.00 dm³/s
Miejsce montażu hydrantu H25

Średnica przewodu oraz przepływ
przez działkę

Zawór antyskażeniowy oraz
zawory kulowe

PH3

35 x 1.5
Q= 1.00 dm³/s

Instalacja hydrantowa z rur stalowych
Mapress C-Stahl p.poż.

Przejście przez ścianę w tulei ochronnej Przejście pod przeszkodą poprzez kolana


	S-6 PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ (P.POŻ.) - RZUT PIĘTRA

