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UWAGA:

1) prace na zblizeniu do istniejgcych sieci prowadzi¢ recznie, tak aby ich nie uszkodzi¢
2) doktadng rzedng i sposéb wykonania wtaczenia do sieci kanalizacyjnej zweryfikowaé na etapie realizacji
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Przedsigbiorstwo Ekologiczne "MARKO"
Marek Mastowski

nr uprawniefi data

skala

projektant

imig i branza
mgr inz. Krzysztof Dzi i i DO$!

18 | 09.2019

78/85/UW 09.2019

sprawdzajacy

mgr inz. Marek Mastowski

Stednica nominalna, materiat

PE100-RC SDR-17

temat

Budowa przedszkola 8-oddziatowego w Suszcu

stadium

Budowa przylcza kanallzad sanfiame] | przycza @
13683/420 AM-5 w m. Suszec

Budynku

na dzlafce nr 3885/420, 3684/420

inwestor

Gmina Suszeg, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

PBW

obiekt

Przylgcze wodociggowe i przylgcze kanalizacji sanitamej

PN10 DN90x5,4mm do $cickow
Hektometr i odlegtosci Q0 5 2 2 2 2S
Opis wezla R 2 3 4p

S
inwestycji

3885/420, 3884/420, 3883/420, 2188/412, 2072/420 AM-5 obregb Suszec

3.2

tytut rysunku

Profil podiuzny przylaczy kanalizacyjnych




