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Ø75
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PVC
Ø40

PVC
Ø110

PVC
Ø110

PVC
Ø110

PVC
Ø75

PVC
Ø110

PVC
Ø75

PVC
Ø75

PVC
Ø110
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Ø50

PVC
Ø110

PVC
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P.KS.01
Ø110

P.KS.02
Ø110

P.KS.04
Ø110

P.KS.03
Ø110

P.KS.05
Ø110

P.KS.06
Ø110

P.KS.08
Ø110

P.KS.07
Ø110

P.KS.09
Ø110

P.KS.10
Ø110

P.KS.11
Ø110

P.KS.12
Ø110

P.KS.13
Ø110

P.KS.14
Ø110

P.KS.15
Ø110

P.KS.16
Ø110

P.KS.17
Ø110

P.KS.17'
Ø110

P.KS.18
Ø110

P.KS.19
Ø110

P.KS.24
Ø110

W.KS.01

P.KS.23
Ø110

PVC Ø32
i=0,5%

PVC Ø40
i=0,5%

PVC Ø32
i=0,5%

PVC Ø32
i=0,5%

PVC Ø32
i=0,5%

PVC Ø32
i=0,5%
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i=0,5%
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i=0,5%
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i=0,5%
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i=0,5%
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i=0,5%

PVC Ø40
i=0,5%

PVC Ø32
i=0,5%
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i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=2,0%

PVC
Ø110

P.KS.33
Ø75

P.KS.31
Ø75

P.KS.35
Ø75

P.KS.37
Ø75

P.KS.32
Ø75

Ø75
Ø110

P.KS.36
Ø75

P.KS.38
Ø75

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC
Ø40

PVC
Ø50

PVC
Ø50

W.KT.01 PVC Ø110

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

P.KT.01
Ø75

P.KT.02
Ø75

Króciec Ø50 nad posadzką
(skropliny z mroźni)

Króciec Ø75 nad posadzką
(ścieki z kotłowni

PVC
Ø40
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P.KS.17
Ø110

P.KS.17'
Ø110

P.KS.18
Ø110

P.KS.21
Ø75

P.KS.22
Ø110

P.KS.19
Ø110

PVC
Ø40

P.KS.24
Ø110

W.KS.02

W.KS.01

P.KS.23
Ø110

PVC Ø32
i=0,5%

PVC Ø32
i=0,5%

PVC Ø32
i=0,5%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=2,0%

PVC
Ø110

PVC
Ø40

PVC
Ø50

PVC
Ø40

PVC
Ø50

PVC
Ø50

W.KT.01

W.KT.02

W.KT.03 W.KT.04

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

PVC Ø110
i=1,0%

P.KT.01
Ø75

P.KT.02
Ø75

P.KT.03
Ø75

P.KT.04
Ø75

P.KT.05
Ø75

PVC
Ø75/50

PVC
Ø75

PVC
Ø75

Króciec Ø50 nad posadzką
(ścieki z umywalki)

Króciec Ø50 nad posadzką
(ścieki ze zlewozmywaka)

Króciec Ø50 nad posadzką
(skropliny z mroźni)

W.KT.05

W.KT.06

Króciec Ø50 nad posadzką
(ścieki z warnika gazowego)

PVC
Ø50

Króciec Ø50 nad posadzką
(ścieki z umywalki)

Króciec Ø75 nad posadzką
(ścieki z kotłowni

PVC
Ø40
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INSTALACJE KANALIZACYJNE, NADPOSADZKOWE. RZUT PARTERU

Projekt
wykonawczy

opracował mgr inż. Paweł Płaza

instalacja kanalizacji sanitarnej

LEGENDA - OZNACZENIA RYSUNKOWE

instalacja podstropowa

instalacja na wysokości podłączeniowej

instalacja skroplin z klimatyzacji

instalacja kanalizacji tłuszczowej

pion instalacyjny kanalizacji tłuszczowej
(numer pionu / średnica pionu)

P.KT...
Ø...

pion instalacyjny kanalizacji sanitarnej
(numer pionu / średnica pionu)

P.KS...
Ø...

wpust podłogowy kanalizacji sanitarnej

wpust podłogowy kanalizacji tłuszczowej

W.KS...

W.KT...


