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CENTRALA ALARMOWA W OBUDOWIE
 METALOWEJ O WYMIARACH

SZER. 330 X  WYS. 405 X GŁ. 110 mm
 WYPOSAŻONA W URZĄDZENIA SYSTEMU
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data/

inwestor/

lokalizacja/

Biuro   projektowe

podpis/

faza/

ul. Kolonia Stella 26      32-500 CHRZANÓW

projekt/

  inż. Jerzy  Bochenek
upr. nr 587/KW/73

specjalność instalacyjno-inżynieryjna
 w zakresie instalacji elektrycznych

A - 03

tel. 0-32 623 00 49     fax. 0-32 625 06 23
www.biurokonstruktor.com.pl

sprawdził/

tytuł rysunku/

podpis/

branża/

projektant/

skala/

inż. Józef Daniel
nr upr.36/89

specjalność instalacyjno-inżynieryjna
 w zakresie instalacji elektrycznych

KONSTRUKTOR

nr rysunku/

dział opracowania/
 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

INSTALACYJNA

SCHEMAT  BLOKOWY INSTALACJI  ALARMOWEJ

RURA ELEKTROINSTALACYJNA  GIĘTKA DN 16 UKŁADANA POD
TYNKIEM Z KABLEM YnTKSYekw 3x2x0.8

DN 16

CA

CA - CENTRALA ALARMOWA W OBUDOWIE METALOWEJ O
WYMIARACH SZER. 330 X WYS. 405 X GŁ. 110 mm WYPOSAŻONA
W URZĄDZENIA SYSTEMU ALARMOWEGO :
1.TRANSFORMATOR 230V /20V AC
2. PŁYTA GŁÓWNA CENTRALI ALARMOWEJ OD 4 DO 24 WEJŚĆ
3. STYK SABOTAŻOWY W CENTRALI WŁAMANIOWEJ
4. AKUMULATOR ŻELOWY 12V 7,2AH
5. OKABLOWANIE

TRANSFORMATOR 230V / 20V AC 50VA
TRANSFORMATOR

230/20V AC

PŁYTA GŁÓWNA CENTRALI ALARMOWEJ OD 4 DO 24 WEJŚĆCA

LINIA MAGISTRALOWA YnTKSYekw 3x2x0.8

RURA ELEKTROINSTALACYJNA SZTYWNA DN 16
UKŁADANA NA TYNKU Z KABLEM YnTKSYekw 3x2x0.8

SW

CZUJKA RUCHU PIR PODCZERWIENI

PION INSTALACJI ALARMOWEJ

CA - CENTRALA ALARMOWA

PRZEWÓD ZASILAJĄCY YDY 3 x 2,5mm2 / AC230V

KMS

DN 16

KLAWIATURA STREFOWA

LINIA MAGISTRALOWA YnTKSYekw 2x2x0.8

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY Z ZASILANIEM AWARYJNYM

LINIA DO CZUJEK, MANIPULATORÓW, KLAWIATÓR STREFOWYCH,
SYGNLIZATORÓW  YnTKSYekw 3x2x0.8

STYK SABOTAŻOWY W CENTRALI WŁAMANIOWEJ

LEGENDA :

W SKŁAD SYSTEMU ALARMOWEGO WCHODZI :
1.OBUDOWA CENTRALI ALARMOWEJ O WYMIARACH 330 X 405 X 110MM
2. PŁYTA GŁÓWNA CENTRALI ALARMOWEJ OD 4 DO 24 WEJŚĆ
3. TRANSFORMATOR 230V/ 20VAC 50VA
4. AKUMULATOR  12V/ 7,5Ah
5. MANIPULATOR LCD
6. KLAWIATURA STREFOWA
7. ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO - AKUSTYCZNY
8. WEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
9. CZUJKA RUCHU PIR PODCZERWIENI
10. OKABLOWANIE

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY WEWNĘTRZNY Z ZASILANIEM AWARYJNYM

SA0Z

MMS MANIPULATOR LCD

AKUMULATOR ŻELOWY 12V / 7,2AhAKUMLATOR

1 NUMER URZĄDŹENIA ELEKTRONICZNEGO

WRZESIEŃ 2020

GMINA SUSZEC
UL. LIPOWA 1

43-267 SUSZEC
Działka o numerze ewidencyjnym: 370/22, 588/24,  18

j. ewidencyjna: 241006_2 Suszec - gmina wiejska
obręb: 0006 Suszec

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
SUSZEC WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄŁA

ZI
E

N
K

A

6 13

PROJEKT BUD. - WYK.

CENTRALA ALARMOWA
CA


